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Tisztelt Cimzett!

Térgyban hozzank kiildétt terveket kiszonettel megkaptuk (tervszam: 3/1 munkaszam: 10/2016 2016 jinius
Tervezd: Lantos Zoltan eldzetes egyeztetés: F713-59376-2/2016). Az érintett telepiilésen, és helyen izemeld
gézelosztd-vezeték miikodik, melynek szolgaltatdi feladatait az EGAZ-DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRt. latja el.

A birtokunkban |évG gazelosztd-haldzat megvalosulasi tervekkel vald dsszevetés utan az alabbiakban adjuk meg
részletes kdzmiinyilatkozatunkat. Kézmiinyilatkozatunkat az érvényben Iévd és ide vonatkozd IVR

dokumentumokban foglaltak alapjan adjuk ki.
L. Altaléanos kévetelmények:

1. Kivitelezésnél az lizemel6 kézmiivezetékek tervezési elveit tartalmazd MSZ 7487, MSZ 7048 elbirasait be kell
tartani.

2. Uzemegységiinket a kivitelezés aldbbi munkafazisaira meg kell hivni a kiadott kézmiinyilatkozatunk
iktatdoszamara hivatkozva:

munkateriilet atadas-atvétel

kivitelezés kézbeni nyomvonal-madositas

nyiltarkos helyszini feliilvizsgalat, takarasi engedélyek kiadasa

miiszaki atadas-atvétel, valamint hasznalatbavételi eljaras.
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3. A létesitmény beruhazéjanak a kivitelezés megkezdését megelSzGen a Tatabanyai Uzemegység felé irdsban be
kell jelenteni a kivitelezés megkezdését a

- a munka megnevezését,

- a kivitelezd és annak felel6s miiszaki vezetGjének megnevezését, elérhetGségét,

- a munkavégzés varhato idotartamat

- a kiadott kézmiinyilatkozat azonositéjat

Az elkésziilt kdzmii halézatok megvalésulasi tervébdl, (bemérési helyszinrajzabdl) Uzemegységiink részére

1 pld-t kériink megkiildeni. A megvalosulasi tervek vizsgalatat kévetden, a helyszini szemléken tapasztaltak

birtokéban nyilatkozunk a miszaki atadassal kapcsolatban.

Az lizemeld gazvezetéken csak a foldgazeloszto végezhet munkat. Az esetleges szakfeliigyeletrél munkateriilet

atadas atvételkor nyilatkozunk. A szakfeliigyelet biztositasa érdekében felmeriilt kéltségeinket a kivitelezd részére

leszamlazzuk.

A kivitelezés kézbeni helyszini szemlék (takardsi engedélyek kiadasa) idejére alkalmanként irdsos megrendelést is

kiildeni kell a gazszolgaltatohoz.
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A letesitmény beruhazéja, épittetdje vagy megbizdsébdl a tervezlje, geodétaval kiteles kitlizetni a gazelosztd
vezeték nyomvonalat és a gépi féldmunka tiltott 1-1 m-es dvezetét a munkateriilet dtadds elbtt. A
munkateriilet dtadason az épittetd a kitlizési dokumentéciot valamint a kivitelezd és annak felelés miiszaki
vezetbjének megnevezését, elérhetdségét a tarsasagunk képviseldjének koteles papir alapon atadni.

A gazeloszté vezeték tengelyvonalatdl szamitott 1-1 m-es dvezetben a 0.5 m mélységet meg nem
haladé szilard atburkolat-bontas kivételével gépi foldmunka (beleértve a firasi tevékenységet is)
nem végezhetd.

4. A keresztezési, illetve a 2 m-en beliili megkdzelitési helyeken csak kézi féldmunkavégzéshez jarulunk hozza.

5. Kozmiifeltaras végzése szilkséges a gazbekdtések pontjain, ha a megkdzelités 2 m-en beliif van.

Ha a feltaras kdzben a gdzeloszto-vezeték vagy annak tartozéka megsériiine, azt azonnal be kell jelenteni a
foldgazelosztonak. Sériilt gdzveretéket az tizemeltetd tudomasa nélki) kijavitani tilos! Az okozott anyagi és
erklcsi karért Uzemegységiink a karokozotd! kartéritési dijat kovetel. Amennyiben a karokoz6 a kiszamldzott
Osszeget nem fizet] ki, abban az esetben a létesitmény iizembe helyezéséhez hozzajaruldsunkat nem &l
médunkban megadni.

Meglévé vizelvezetd arkot tisztitani fokozott figyelemmel kell tigy, hogy a gdzvezeték mélysége ne
valtozzon.

Uj arkot a gazcsatlakozé-vezetékek altal érintett teriileten nem lehet kialakitani! Kivétel: Burkolt arok
kialakitasa ugy, hogy folyasfenék és a gazvezeték kézt minimum 50 cm takards kell, hogy legyen.

Az djonnan kihelyezésre ker(ilé KRESZ tablak, csatorna aknak és a gazvezeték kézstt minimum 1m
védotavolsig legyen.

Kivitelezd koteles gazémiés, (izemzavar esetén a foldgaz elosztd gazszolgaltats (izemzavar elharitast végzé
dolgozdinak helyszinre érkezéséig a veszélyeztetett teriiletet kitiriteni és biztosftani az élet és vagyonvédelem
érdekében.

Felhivjuk a kivitelezé figyelmet a gazeloszté vezeték felszini miitargyainak (pl. csapszekrény,
elzaré-szerelvény akna) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelzé-oszlop,-tabla) védelmére, valamint
azok megsériilése illetve miikidtetésének ellehetetlenitése (pl.  elzaré-szerelvény
csapszekrényének leaszfaltozasa) esetén a kdrokozé kartéritési, ill. helyreallitasi
kotelezettségére.

A helyszinrajzon feltiintetett gazvezeték nyomvonala (filggdleges és vizszintes iranyban értelmezve) tijékoztatd
jellegli a vezeték szinuszos fektetésdbdl kifolydlag.

Kivaltas esetén (amilor ehhez hozzajarulasunkat adjuk) a beruhazé feladata és kiltsége a kivaltis tervezése
{Jogosult tervezdvel), engedélyeztetése, szakfelligyelet alatti kivitelezés (jogosult kivitelezbvel) az Egaz-Dégaz
Féldgazelosztd Zrt Mindségbiztositasi Rendszerében elbirtaknak megfelelve.

A tervben nem szerepld, de a kivitelezés soran felmeriild problémakat, nyomvonal-médositasokat, stb.
szakfelligyelet keretében tisztazni kell a féldgzelosztdval.

6. A kivitelezés kézbeni kdrokozas koltségeit leszamlazzuk, abban az esetben is, ha az szakfeliigyelet
jelenlétében és gondos kivitelezés mellett keletkezik.(pl. gépkezeldi hiba, firészerkezet iranyeitérése stb.)

7. A meglévd, Uzemel gazeloszto-vezeték gerincvezetékének fektetési mélysége 1-1,2 m kozitt valtozik. Ezen
mélységi elrendezés a szabvanyokban eldirt mélységet jelenti, ifletve a gazvezeték épitésekor a geodéta altal
rogzitett dllapotot tikrdzi. EtE! akdr pozitiv, akar negativ irdnyban keletkezhet eltérés tobb ok miatt.

A gazvezetek mélységét, illetve pontos nyomvonalat kézi feltarassal, illetve helyszini szakfelligyelet keretében
kell pontositani. A kivitelezési munkak csak ezt kivetden kezdhetSk el. Az utcan fellelhetd sarga tablak
adatai csak tajékoztato jellegiiek!




8. Jelen nyilatkozatunkat a kiadas datumatél szamitott 1 évig tartjuk fenn, ezt kévetden ismételt
egyeztetés, illetve az eredeti Kézmiinyilatkozatunk megerésitése sziikséges.

9. Jelen Kézmlinyilatkozatunk nem mentesit az egyéb sziikséges kézmii-tizemeltetsi &s szakhatosagi
nyilatkozatok beszerzése alél. Tovabba kérjiik, a gazeloszté vezeték biztonsagi dvezetében végzett
munkara vonatkozé elirasokat (a banyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIIL. Térvény végrehajtasarol
sz616 203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet 19/A §,19/B §) betartasat és betartatasat.

10. Amennyiben a kézmiiépités soran a gazeloszté vezeték, vagy annak tartozéka megrongalédik és
a kivitelezést nem a bejelentett vallalkozé végezte, vagy a kivitelezést végzo szervezet nem
ismeri hianytalanul a beruhazas megvalésitasaval kapcsolatosan eldirt szolgaltatodi feltételeket,
akkor a megrongalt gazvezeték helyreallitasival kapcsolatosan felmeriilé koltségek teljes
kériien az idegen létesitmény beruhazéjat terhelik.

EGAZ-DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRt. Tatabanyai Uzemegysége téjékoztatia T. Beruhazt és Kivitelezét, hogy
amennyiben a Kdzmiinyilatkozatban szerepld beruh4zas megvalésitas soran EGAZ-DEGAZ FOLDGAZELOSZTO

ZRt. gazvezetékét megrongdlja, a helyredllitas, a gazveszteség, a fogyasztéi kiesésbdl fakadd karok kltségei
érvényesiti.

A gazvezeték keresztezéseknél a munkavégzés kizarolag szakfeliigyelet jelenlétében torténhet. A
minden gazvezeték keresztezésnél kutatéarkot kell kialakitani, ugy, hogy a vezeték is lathato
legyen, ellenérizhetd legyen a minimalis védétavolsag.

Felhivjuk figyelmiiket, hogy fenti eseményt azonnal jelezni kételesek EGAZ-DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRt.
illetékes Uzemegységének a minél kisebb kar és veszélyhelyzet megsziintetésnek elérése céljabdl.

Gazszivargas, gazomlés bejelentés Tatabényai Uzemegység
Tel: 80/440-141 2800 Tatabanya
Tel: 80/820-141 Ebtvos u. 11.

@ 34/513-513

Fentiek alapjan a tervezett kdzmlivezeték Iétesitési engedélyének kiadasahoz, illetve kivitelezéséhez
hozzajarulunk.
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